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הגבלת החשיפה לקרינה של שדה מגנטי

מדידת הקרינה ממבנה תחנת ההשנאה בגינת ויינר

1. כללי
תחנת ההשנאה הועברה ממיקומה ברחוב דיזינגוף 256 לגינת ויינר. כדי להגביל את חשיפת דיירי הבית הסמוך ברחוב מנדלשטם 7 בוצע מיגון בחפירה בה הושמה תחנת ההשנאה.

דוח זה מביא את ממצאי מדידת הקרינה המגנטית בסמוך לתחנת ההשנאה ובכניסה לבית במנדלשטם 7 ובצד השני הסמוך לגינה ולמיקום התחנה.

2. המיפוי

המיפוי של השדה המגנטי בוצע בתאריך 14.2.17, בשעה 11:00, ביום קר וגשום.

מכשיר המדידה היה Gauss meter כלל כיווני מתוצרת F. W, Bell דגם 4080, עם תחום דינאמי של 

0.1-500mGauss בדיוק ל 10% ורוחב סרט של 50-1000Hz. 

המכשיר נבחן במעבדה ונמצא תואם את מפרטיו.
המדידה בוצעה בגובה 1 מטר ממפלס הקומה, אלא אם צוין אחרת.

התוצאות מוצגות בערכי צפיפות השטף המגנטי התלת צירי, וניתנות בערכי mGauss
למדידה הצטרף אייל רוטברט, ובעת המדידה בוצע קשר טלפוני עם הגברת רותם, בעלת הבית במנדלשטם 7.
3. ממצאי המיפוי

התוצאות של המדידה מוצגות על פני מפת אתר גינת ויינר והסביבה הסמוכה
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התוצאה הגבוהה (2.7) בפינת הבית הקרובה לרחוב מנדלשטם נובעת מהקרינה של כבל חברת החשמל התת קרקעי הפרוס לאורך המדרכה של הרחוב.
התוצאה שליד דלת הבית (1.3) קרובה לערך שנמדד לפני התקנת והפעלת תחנת ההשנאה, 1mG
הרמות של הקרינה שנמדדו בכל מקום ליד הבית ברחוב מנדלשטם 7, ושמקורן ככל הנראה בתחנת ההשנאה, נמוכות מהסף המומלץ למגורים על ידי המשרד להגנת הסביבה, 4mG.
נעשה גם מיפוי פרטני על גבי תחנת ההשנאה, במרחק 1 מטר מקיר התחנה:
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התוצאות מראות בבירור שהערכים שנמדדו נמוכים מהסף המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה, 4mG גם קרוב מאוד לתחנה.
4. סיכום
הקרינה המגנטית שנמדדה בסמוך לתחנת ההשנאה בגינת ויינר ובבית המגורים הסמוך ברחוב מנדלשטם 7 היו נמוכות מהסף המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה למבני מגורים וגם למגרשי משחקים לילדים.

הזרם בשנאי לא היה ידוע בעת המדידה, אך סביר להניח שבגלל הקור ששרר באותו יום הופעלו באזור המוזן על ידי השנאי מזגנים ואמצעים חשמליים לחימום, וגם את תגדל הצריכה פי 2, עדיין הקרינה הקשורה ישירות לזרם, תהיה נמוכה מהסף במבני המגורים הסמוכים לתחנה.
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