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D.F.RL-128                  4 מתוך 2מוד ע  

  

  ן החשמל נתוני מתק- 2פרק 

  

  ]1 [  נתונים טכניים של מתקן החשמל- 2' טבלה מס

 רתיאו פרמטר/נתון

  מוליכים לפאזה3 או 2, דו מעגלי, )kV 400(קו מתח על   סוג המתקן

  מוליכים3  או2צרור של ,  דו מעגלייםםעמודים אופייניי  תצורה
  )5ראה איור בפרק (קומפקטיים עמודים , בפאזה

  עילי  )יתחת/עילי(סוג ההתקנה 

 )'אל' סג(סגסוגת אלומיניום    המוליךחומר
   x 593 2' אל' סג  ]mm2(] 2( צרור מוליכיםשל שטח חתך 

  x 362 3 'אל' סג

 ]A (]3(זרם מרבי למעגל 
  )x 593 2' אל' עבור סג (3,106

 )x 362 3' אל' עבור סג (3,106

  ]A (]4(זרם אופייני למעגל 
  )x 593 2' אל' עבור סג (1,553

  )x 362 3' אל' עבור סג (1,553

 kV(  400(מתח 

  גובה מעל הקרקע בנקודה הנמוכה ביותר לאורך 
  ]m (]5 (המפתח של מוליך תחתון בזרם מרבי

11.7 

  כתלות בכיווני זרימות הספקים אופייניים יאופטימאל  סידור פאזות

  

  .14/08/2008מבוסס על נתוני הרשת הארצית מתאריך   ]1[

  .mm2 245 עד תיל הארקה  ]2[

הזרם בקו , בפועל. והוא המרבי האפשרי מבחינה תרמית, הזרם המרבי בקו הינו בהעמסה סימטרית  ]3[
 הרגעי של המערכת בתחום שבין ערך זניח לערך הזרם LOAD_FLOW-משתנה בכל רגע בהתאם ל

  .המרבי

  .רבי זרם ממוצע שנתי של המתקן בשנה בה הוא מועמס עד לזרם המ–זרם אופייני   ]4[

יכול  מעל הקרקעכים  גובה מזערי של מולי,במקומות בלתי מאוכלסים ובלתי עבירים לכלי רכב  ]5[
, טמפרטורת סביבהב, תלות במיקומו במפתחכגובה מוליך מעל הקרקע משתנה . m 7.0להגיע עד 

  .זרם העובר במוליךבמהירות הרוח וב
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  ערכי צפיפות השטף המגנטי ועוצמת השדה החשמלי בקרבת המתקן - 3פרק 

 להלן מוצגים הערכים המרביים המחושבים של צפיפות השטף המגנטי ועוצמת השדה 3בטבלה 

המותקנים על  ,mm2 362 ך מוליכים לפאזה בחת3, דו מעגלי, )kV 400(החשמלי בקרבת קו מתח על 

  .)5ור בפרק איראה (אופייני קומפקטי  תלת זרועיעמוד 

  : ובהנחות הבאות,החישובים בוצעו לערכים המרביים של זרם מרבי וזרם אופייני

  ;)כיוון ועוצמה(זרימות ההספקים בשני מעגלי הקו זהות   .א

   .סידור הפאזות אופטימלי  .ב
  

  

  המתקן ערכי צפיפות השטף המגנטי ועוצמת השדה החשמלי בקרבת - 3' טבלה מס

  [mG] ,צפיפות השטף המגנטי

  בזרם מרבי

)A 3,106(  

  בזרם אופייני

)A 1,553(  

  [V/m] ,עוצמת השדה החשמלי

  

מרחק אופקי 

  מציר הקו

  

  

]m* [  

  בגובה

 m1**    

  עד לגובה

 m 50***   

  בגובה

 m1**    

  עד לגובה

m 50***   

  בגובה

  m1**    

  עד לגובה

m 50***   

0  378 189 2,084 
2  376 188 2,618 
4  369 184 3,636 
6  354 177 4,495 
8  331 166 4,899 
10  301 150 4,782 
12  266 133 4,263 
14  231 116 3,548 
16  198 99.2 2,811 
18  169 84.7 2,152 
20  144 72.2 1,610 
22  123 61.6 1,183 
24  105 52.7 856 
26  90.5 45.3 609 
28  78.1 39.0 425 
30  67.7 33.8 289 
32  58.9 29.5 189 
34  51.5 

 

25.8 

 

118 

 

35  48.2 69.4  24.1 34.7  92 451 

  

  . 'סעיף ב, 1 טווח החישוב נקבע בהתאם להנחיות להקמה שבפרק .5אה תרשים בפרק ר  *
  .מתחת למתלה המרבי  **

  .'סעיף ב, 1רק פלהקמה ש מציר הקו בהתאם להנחיות m  35±במרחק  ***
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  : הערות

בזרם "הנתונים שצוינו בעמודות . רמות השדה המגנטי האופייניות תלויות בעומס של המתקן .1

לעיל מתייחסים לממוצע שנתי של השדה המגנטי עבור מתקן שבו העומס ה בטבל" אופייני

 .שהינו תרחיש מחמיר, מגיע לזרם המרבי המותר
הממוצע , בהתאם לכך. ן זניח למרביי הצריכה ויכול לנוע בתחום שבי"הזרם נקבע עפ, בפועל

השנתי של השדה המגנטי יימצא בתחום שבין ערך זניח לערך שמוצג בעמודה המתייחסת 

  .לעיל 3 הלזרם אופייני בטבל

בהתאם ,  מפני הקרקעm 1הערכת עוצמות השדות החשמליים והמגנטיים נעשתה לגובה  .2

ערכים אלה יכולים .  לעיל3 ם המפורטים בטבלהובמרחקי, להנחיות המשרד להגנת הסביבה

  .בעוצמה וברמת האסימטריה של הזרם, להשתנות כתלות במיקום

  

   קרקע סביב המתקןיהגבלת שימוש – 4פרק 

  .'סעיף ב, 1בכפוף לפרק 

  

 מתקןהתרשים של /איור – 5פרק 
  

   אופייניעמוד

  1טיפוס 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :הערות
  .התאם לסוג המתקןמבדדים יכול להשתנות בהאורך  .1
 .צינור, מבנה עמוד יכול להיות מסוג מסבך .2
  . יתכנו מצבים שמיקום המוליכים יכול להתקרב לציר הקו על גבי זרועותי .3

X 


