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י"ח אב תשע"ג


25 ביולי 2013                                


ת"א/399 2013-0001-2155
לכבוד  
מר קובי ניסים ומר כרמי זגרנסקי
מוסך נ.ש.ר
בן אביגדור 13
תל אביב
באמצעות דוא"ל
אדון נכבד,
הנדון: בקרת שפכי תעשיה מוסך נ.ש.ר
בן אביגדור 13, תל אביב
מכח ההסמכה של תאגיד מי אביבים (2010) בע"מ, נערך בתאריך 27.6.2013 סיור במוסך הנדון ע"י הגב' הלנה סגל, נציגת אקודן, לשם בדיקה של איכות השפכים המוזרמים מהמוסך אל מערכת הביוב בעת הסיור נכח במקום מר כרמי זגרנסקי, שותף במוסך.
להלן ממצאי הסיור:
1. פינויים אחרונים ליום הסיור:
1.2. שמן משומש פונה בתאריך 23.6.2013 באמצעות חברת גרין אויל. הכמות שפונתה 400 ליטר.
1.3. מסנני שמן פונו בתאריך 9.6.2013 ע"י חברת גרינראל
1.4. פינוי תכולת מפריד לליפודן 12.5.2013, בכמות של 0.8 מ"ק ובתאריך 10.6.2013.
2. פרשה טכנית להתאמת המתקן מצויה בהכנה ע"י חברת גרינאל.

3. בשעה 12:23 נטלה דגימה מזרם שפכים במוצא מפריד השמן הממוקם סמוך לרחוב בן אביגדור.
הגבת השפכים לנייר הגבה הייתה: 6 pH=.

לשם ביצוע דיגום מייצג הוזרמו מים בתעלות המובילות למפריד.
הדוגמה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן: 
להלן תוצאות הבדיקה על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א – 2011, כפי שסוכמו בתעודה מס' 26778 (החריגות מודגשות):
	פרמטר
	ערך מדוד,   מג"ל (תעודה מס' 25949)
	שפכים חריגים
[ערך, מג"ל]
	שפכים אסורים
[ערך, מג"ל]

	105°C מרחפים ב TSS
	1,222
	400
	-

	550°C אפר ב
	384
	-
	-

	אבץ-Zn-Zinc
	1.223
	-
	3 או 3 מעל למי רקע, הגבוה מביניהם

	אלומיניום-Al-Aluminum
	ND
	-
	25

	ארסן-As-Arsenic
	ND
	-
	0.1

	בדיל-Sn-Tin
	0.066
	-
	2

	בור-B-Boron
	0.957
	-
	1.5

	הגבה-pH
	6.27
	-
	נמוך מ 6 או גבוה מ 10

	כסף-Ag-Silver
	ND
	-
	0.1

	כרום-כללי-Cr- total
	0.042
	-
	0.6

	מוליבדן-Mo-Molybdenum
	0.064
	-
	0.15

	מנגן-Mn-Manganese
	0.107
	-
	1 או 0.5 מעל למי הרקע, הגבוה מביניהם

	נחושת-Cu-Copper
	0.581
	-
	1 או 1 מעל למי הרקע

 הגבוה מביניהם

	ניקל-Ni-Nickel
	0.058
	-
	0.5

	עופרת-Pb-Lead
	0.050
	-
	0.5

	צ.ח.ב כללי-BOD total
	1787
	-
	-

	צ.ח.כ כללי-COD total
	3485
	800
	-

	קדמיום-Cd-Cadmium
	ND
	-
	0.1

	שמן מינרלי - Mineral Oil
	86
	-
	20

	COD/BOD
	ND
	- 
	יחס שווה או גבוה מ - 4

	VSS/TSS
	0.69
	-
	יחס נמוך מ 0.7

	מרחפים נדיפים - VSS
	838.00
	-
	-


N.D – ערך המדידה נמוך מסף הגילוי של המכשיר.
מתוצאות הבדיקה עולה כי על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א – 2011, הינכם חורגים באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים וחריגים.

אנו חוזרים על המלצותינו:
כללי: מומלץ לבחון את התאמת מתקני הטיפול המצויים במקום לייעודם שכן גם תדירות ניקוי של אחת לחודש אינה מביאה את השפכים לאיכות הקבועה בחוק.
1. אין להזרים למפריד השמן שפכים מרחיצת מנועים, מי רדיאטורים, חומרי ניקוי ממיסים אורגניים, סבונים ומתכות כבדות.
2. יש לבצע הפרדת זרמים לתשטיפי המוסך:

2.1 מי רדיאטורים ייאספו בנפרד ויפונו לאתר מאושר.

2.2 מי שטיפה משטח התפעול במוסך (50 ליטר ליום) יאספו בנפרד ויפונו לאתר מאושר.
תשטיפים מרחיצת מנועים בקיטור יאספו בנפרד ויפונו לאתר מאושר.
2.3 יש לאגום את האמורים במיכלים ייעודיים ולפנותם לאתר מאושר. ע"ג אישור הקליטה באתר המאושר, יש לציין את מקורות השפכים המפונים ופירוט כמותם.
3. יש להשתמש בחומרי ניקוי, המשמשים לשטיפת משטחי התפעול ולשטיפות הידיים, המכילים דטרגנטים פריקים בלבד. רשימת הדטרגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
4. פינויים:
4.1  מפריד שמן:
4.1.1 יש לפנות לאלתר את תכולת מפריד השמן.
4.1.2 תכולת המפריד תפונה לאתר מאושר לטיפול בתכולות מפרידי שמנים בלבד.
4.1.3 בכל פינוי של מפריד השמן יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על

שטיפתו לרבות צינורות ה T ונקודות הדיגום ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
4.2 יש להמשיך לאגום שמן משומש ולאסוף מסנני שמן ולפנותם ע"י מובילים מורשים מטעם המשרד להגנת הסביבה.
את הקבלות המקוריות המעידות על הפינויים האמורים והקליטה באתרים המאושרים יש
לשמור לביקורת במשרדי המוסך.
פינוי הפסולות האמורות לאתרים מאושרים הם באחריות מר ניסים ומר זגרנסקי. הפסולות
יקלטו באתרים המאושרים ע"ש המוסך. 
5. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המוזרמים  מעסקכם אל מערכת הביוב. 
6. לידיעתכם, אי קיום האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיובים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים /אסורים.


                בכבוד רב,
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העתקים: 
· מר צ. בלינקי, מנהל מחלקת המים בתאגיד מי אביבים. באמצעות דוא"ל. 
· מר ס. רוזין, מנהל היחידה לאכיפה בשטח פרטי. תאגיד מי אביבים. באמצעות דוא"ל.
· מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז, משרד להגנת הסביבה, מחוז תל-אביב. באמצעות דוא"ל.
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