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   מבוא1.

1.1 רצ"ב סקר לבדיקת אסבסט צמנט ב-7 חניונים בתל אביב.   

1.2 סיבת ביצוע הבדיקה- סקר האסבסט נדרש ע"י עיריית ת.א באמצעות מא נביאל אלון מנהל הפעלה בחב' 

"אחוזת החוף" לצורך בדיקת קיום/אי קיום אסבסט ומתן חוות דעת כיצד לטפל באסבסט. 

1.3 הסקר הוזמן ע"י נביאל אלון מנהל הפעלה אחזקה בחב' אחוזת החוף. 

1.4 הסקר בוצע בתוך החניונים . 

1.5 הסקר מתייחס לאסבסט בלבד ואינו מתייחס למבנה/קונסטרוקציה עליו הוא נתמך ואינו דן בחוזק המכני של 

המבנה. 

1.6  חל איסור מוחלט לבצע באסבסט עבודות ניסור, קידוח, ליטוש או כל עבודה אחרת הגורמת להתפוררות 

החומר ולפיזורו באוויר. 

1.7 אסבסט גלוי ולא מטופל, גם אם נראה במצב שלם, עלול לסכן את הסביבה ע"י שחרור סיבים איטי בתהליך 

של בליה טבעי.  

1.8 תאריך תחילת הסקר-  12.04.2021 

1.9 מיכאל בוכגלטר- ממונה הבטיחות נכח במהלך הבדיקה בחלק מהחניונים. טל' - 054-4960278 

1.10 שם הסוקר- דורון גולדנצויג . טלפון- 052-3997359 

1.11תמונות החניונים מצורפות בסוף הדו"ח.  
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   ריכוז מבנים

  החניונים שנבדקו:
 

1 – חניון בזל  { חניון תת קרקעי 2 קומות }  אשתורי הפרחי 5  כ – 6,000 מ"ר  
 

2- חניון תל נורדאו  { חניון תת קרקעי 4 קומות }  פרישמן 28   כ -   4,600 מ"ר 
  

3 – חניון סמולרש  { חניון תת קרקעי 3 קומות } ג'ורג' וייז  16  כ – 13,500 מ"ר  
  

4 – חניון גולדה   { חניון תת קרקעי 3 קומות }  ברקוביץ 7  כ -   30,000 מ"ר  
  

5 – חניון מפעל הפיס { 2 קומות } ליאונרדו דה וינצ'י 5  כ -  2,500 מ"ר   
  

6 – חניון בית הדר הגדול { 2 קומות }  הרכבת 3  כ -  16,000 מ"ר  
  

7 – חניון ברוריה { 4 קומות } יגאל אלון 151 כ – 6,000 מ"ר   
  
  

 3.מצב קיים והמלצות
 

  3.1 כללי

נבדקו 7 חניונים.  

החניונים בנויים מבטון במספר מפלסים. בחלק מהחניונים קיימים חדרי גנרטורים לחרום, שרותים ומשרד אחראי 

חניון.  

בחניונים בהם יש גנרטור הבידוד העוטף את צנרת הפליטה נבדק ע"י חב' הגנרטורים וצויין שהבידוד עשוי מסיבי 

זכוכית.  

כל הצנרת עשוייה מתכת ופלסטיק.  

  להלן הממצאים לפי החניונים השונים:  

  

  3.1.1 חניון בזל (תמונות 1-18)

נבדקו כל מפלסי החניון לרבות מבנה משרד, חדרי מזוג אויר וחדר גנרטור.   

  לא נמצא אסבסט בחניון.

  

  3.1.2 חניון תל נורדאו (תמונות  19-31)

נבדקו כל מפלסי החניון לרבות מבנה משרד, חדרי מזוג אויר וחדר גנרטור.   

  לא נמצא אסבסט בחניון
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נבדקו כל מפלסי החניון לרבות מבנה משרד, חדרי מזוג אויר וחדר גנרטור.   

  לא נמצא אסבסט בחניון

  

  3.1.4 חניון גולדה (תמונות  45-70)

נבדקו כל מפלסי החניון לרבות מבנה משרד, חדרי מזוג אויר וחדר גנרטור.   

  לא נמצא אסבסט בחניון

  

  3.1.5 חניון מפעל הפיס (תמונות 71-77 )

נבדקו כל מפלסי החניון לרבות מבנה משרד.   

  לא נמצא אסבסט בחניון

  

  3.1.6 חניון בית הדר (תמונות  78-87)

נבדקו כל מפלסי החניון לרבות מבנה משרד, חדרי מזוג אויר וחדר גנרטור.   

  לא נמצא אסבסט בחניון

  

  3.1.7 חניון ברוריה (תמונות 88-101 )

נבדקו כל מפלסי החניון לרבות מבנה משרד, חדרי מזוג אויר וחדר גנרטור.   

  לא נמצא אסבסט בחניון
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